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esistente

Tubazioni e Canalina
Elettrica Staffate a Parete

Discesa a Parete

Canale portacavi chiuso
staffato ai sostegni delle

tubazioni idrauliche

QE_G

PROSPETTO SUD

Staffaggio
a Parete

Canale portacavi chiuso in
lamiera d'acciaio dim. 300x75 mm

Canale portacavi chiuso in
lamiera d'acciaio dim. 300x75 mm

Canale chiuso in lamiera di acciaio zincata per conduttura principale di
energia, staffata unitamente alle tubazioni idrauliche.

LEGENDA IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRINCIPALE
Descrizione simboloSimbolo grafico Codice EPU

QE_G
Quadro elettrico di giunzione linee

dim. 300x75 E.05.03.01.005

E.02.01.05.004
E.02.01.06.003

Conduttura con andamento verticale ascendente/discendente

15PT034

N.C.

DISSUASORI

DISSUASORI
8.16

BOTOLA CISTERNA 75X75

SFIATO
CISTERNA

Cavi tipo FG16R16 0,6-1 kV
3x3(1x240)+2(1x240)+2(1x240)PE
posati su passerella.

Cunicolo esistente

GC

BT

MT

TR2TR1

Montante
esistente

Linea elettrica
esistente

NUOVA POSIZIONE GF 2 Tipo XA902

2
.
3
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8.40

Cavi tipo FG16R16 0,6-1 kV
3x3(1x240)+2(1x240)+2(1x240)PE
posati su passerella staffata al
muretto della recinzione.

Nuovo scavo

PIANTA CENTRALE FRIGORIFERA
IMPIANTI ELETTRICI
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IMPIANTI ELETTRICI

1:100
Pianta - Centrale frigorifera – Impianti elettrici5.1
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